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ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  of  Reference : TOR ) 
งานจัดซือ้คลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม 

ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 พร้อมค่าขนส่ง จ านวน  25,252 ท่อ   
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e - Auction ) 

 

1. ความเป็นมา 
 การประปาสว่นภมูิภาค (กปภ.)   จะด าเนินการจดัซือ้คลอรีนเหลว ขนาดบรรจทุอ่ละ              
100 กิโลกรัม  ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จ านวน 25,252 ทอ่ พร้อมคา่ขนสง่ โดยการประกวดราคาซือ้
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)   กปภ.จงึมีความประสงค์ขอเชิญผู้สนใจจดัท าข้อเสนอ  เพ่ือการ
พิจารณาคดัเลือกผู้ ท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสม เป็นผู้ด าเนินการจดัหาพสัดท่ีุจดัซือ้ให้  การประปาสว่นภมูิภาคเขต 
1-10     โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.   การประปาสว่นภมูิภาคเขต 1   จ านวน    4,654    ทอ่ 
2.   การประปาสว่นภมูิภาคเขต 2   จ านวน    2,808    ทอ่ 
3.   การประปาสว่นภมูิภาคเขต 3   จ านวน    1,356    ทอ่ 
4.   การประปาสว่นภมูิภาคเขต 4   จ านวน    2,824    ทอ่ 
5.   การประปาสว่นภมูิภาคเขต 5   จ านวน    2, 700   ทอ่ 
6.   การประปาสว่นภมูิภาคเขต 6   จ านวน    2,410    ทอ่ 
7.   การประปาสว่นภมูิภาคเขต 7   จ านวน    2,082    ทอ่ 
8.   การประปาสว่นภมูิภาคเขต 8          จ านวน    1, 662   ทอ่ 
9.   การประปาสว่นภมูิภาคเขต 9   จ านวน    3,046    ทอ่ 
10. การประปาสว่นภมูิภาคเขต 10 จ านวน    1, 710   ทอ่ 

  
หมายเหตุ  ผู้เสนอราคาจะเสนอราคาทัง้ 10 เขต  หรือจะเสนอราคาเฉพาะเขตใดเขตหน่ึงก็ได้ 
 
ค าจ ากัดความ 
กปภ.   หมายถึง  การประปาสว่นภมูิภาค  
ผู้ เสนอราคา  หมายถึง  นิตบิคุคล หรือกลุม่นิตบิคุคลท่ีมีสิทธิเข้าเสนอราคา  
พสัดท่ีุจดัซือ้ หมายถึง  คลอรีนเหลวขนาดบรรจทุอ่ละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน   

  มอก.207-2530  และมีคณุสมบตัติามรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ 
  ในข้อ 4 
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ผู้ ซือ้ หมายถึง การประปาสว่นภมูิภาค  หรือ ผู้จะซือ้  
ผู้ขาย หมายถึง ผู้ เสนอราคาซึง่ได้รับการพิจารณาคดัเลือกและได้ลงนามในสญัญา                     

หรือ ผู้จะขาย 
สญัญาซือ้ขาย หมายถึง สญัญาจะซือ้จะขาย  
มอก.   หมายถึง มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  
 
2.   วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือจดัซือ้คลอรีนเหลว ขนาดบรรจทุอ่ละ100 กิโลกรัม ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตน า้ประปาให้กบั
การประปาสว่นภมูิภาคสาขาตา่งๆในสงักดัการประปาสว่นภมูิภาคเขต 1-10 จ านวน 25,252 ทอ่  พร้อม            
คา่ขนสง่ไปยงัการประปาสว่นภมูิภาคสาขาตา่งๆในสงักดัของการประปาสว่นภมูิภาคเขต ทัง้ 10 เขต                       
ตามแผนการสง่มอบ 
      2.2  คลอรีนเหลว ท่ีจะจดัซือ้ ขนาดบรรจทุอ่ละ 100 กิโลกรัม มีคณุภาพได้มาตรฐานตาม  มอก.207-2530  

 
3.    คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 

3.1 เป็นผู้ มีอาชีพขายพสัดตุามท่ีก าหนดในการประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว  
3.2 ไมเ่ป็นผู้ ท่ีถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว  
3.3 ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของ                      

ผู้ เสนอราคาได้มีค าสัง่ให้สละสิทธ์ิความคุ้มกนัเชน่วา่นัน้ 
3.4 ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่  กปภ.  และต้องไมเ่ป็น            

ผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผู้ เสนอราคากบัผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วนัประกาศประกวด
ราคาซือ้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่ง             
เป็นธรรมในการประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้

3.5 เป็นผู้ผลิตหรือตวัแทนจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอ   ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทผู้ผลิต หรือตวัแทน
จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ในประเทศ   หรือเคยประกอบธุรกิจการขายสารเคมีให้แก่หนว่ยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนว่ยงานเอกชน อยา่งน้อย  1 สญัญา  โดยแนบหลกัฐานการแตง่ตัง้ หรือสญัญาขายสารเคมีให้แก่
หนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานเอกชน แล้วแตก่รณี  มาในวนัย่ืนซองเอกสารประกวดราคา  

3.6 คลอรีนเหลวท่ีเสนอต้องผลิตจากโรงงานท่ีได้รับอนญุาตให้ท าการผลิตตาม พรบ.ควบคมุยทุธภณัฑ์ 
พ.ศ. 2530 

3.7 โรงงานผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001จากสถาบนัรับรองมาตรฐานISO หรือเทียบเทา่ 
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4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
4.1  คณุลกัษณะทัว่ไป 

              คลอรีนเหลวต้องมีคณุลกัษณะเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม “คลอรีนเหลว ” ของ
กระทรวงอตุสาหกรรม เลขท่ี มอก. 207-2530 บรรจใุนทอ่เหล็กทนความดนัท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมและได้รับเคร่ืองหมายมาตรฐานอตุสาหกรรม 

4.2  คณุลกัษณะทางเคมีท่ีต้องการ 
         คลอรีนเหลวต้องมีความบริสทุธ์ิไมน้่อยกวา่ร้อยละ  99.5 ของปริมาตร โดยผู้ เสนอขายต้องแนบ

ใบรับรองผลวิเคราะห์คณุภาพคลอรีนเหลว  ( Certification  of  Analysis)   จากเจ้าของผลิตภณัฑ์    มาพร้อม    
ใบเสนอราคา 

4.3  ขนาดบรรจ ุ
 น า้หนกัสทุธิไมน้่อยกวา่ 100 กิโลกรัม  

4.4  คณุสมบตัขิองภาชนะบรรจุ 
 4.4.1 ทอ่บรรจคุลอรีนเหลว เป็นทอ่แบบมีตะเข็บ และได้มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  
 4.4.2 ภายนอกให้ทาสีเหลือง มีข้อความแสดงถึงช่ือก๊าซ ท่ีบรรจเุป็นภาษาไทยและสตูรเคมี  ของ
คลอรีน   ตามท่ีระบใุน มอก. 88-2517  และสญัลกัษณ์อ่ืน ๆ  ตามท่ีระบใุน มอก.207-2530  
 4.4.3 ลิน้จา่ยคลอรีน (Chlorine Cylinder Valve)  ต้องเป็นผลิตภณัฑ์ย่ีห้อ Superior หรือ Advance 
หรือ Imperial หรือ Janes Bury หรือผลิตภณัฑ์อ่ืน ท่ีมีคณุภาพเทียบเทา่ และต้องได้รับการรับรองจากสถาบนั
ก าหนดมาตรฐานแหง่ชาต ิหรือสถาบนัท่ีควบคมุมาตรฐานผลิตภณัฑ์สารเคมีและสารพิษ เชน่ Chlorine 
Institute of  America เป็นต้น 
 4.4.4  กลอปุกรณ์นิรภยัแบบระบาย ส าหรับภาชนะบรรจคุลอรีนเหลว ให้ใช้ชนิดจกุหลอมละลาย 
หรือจกุหลอมละลายเสริมก าลงั ท่ีท าด้วยโลหะผสม สามารถหลอมละลายท่ีอณุหภมูิ อยูร่ะหวา่ง 70 ถึง                    
74  องศาเซลเซียส   ตาม มอก.207-2530  โดยตดิไว้ท่ีตวัภาชนะบรรจคุลอรีน  
 4.4.5  ฝาครอบลิน้ (Protection Cap) อปุกรณ์สว่นท่ีเป็นลิน้จา่ย หรือวาล์วตา่ง ๆ   ต้องมีฝาครอบลิน้
นิรภยั  ป้องกนัในขณะขนสง่ หรือยงัมิได้ใช้งาน 
 4.4.6  ผู้ขายต้องจดัหาปะเก็นของฝาครอบลิน้นิรภยั  จ านวน  2 อนั  ตอ่ คลอรีนเหลว  1 ทอ่  
 4.4.7  ลิน้จา่ยคลอรีนต้องอยูใ่นสภาพใช้งานได้ดี  และถ้าหากเกิดการช ารุดเสียหาย  หรือใช้งาน
ไมไ่ด้  ผู้จะขายต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงให้เรียบร้อย 
       4.5  เคร่ืองหมายและฉลาก   ตาม มอก. 207-2530 

 ท่ีภาชนะบรรจ ุหรือฉลากท่ีตดิอยูท่ี่ภาชนะบรรจคุลอรีนเหลวทกุหนว่ย อยา่งน้อยต้องมีเลข  อกัษร หรือ
เคร่ืองหมายแจ้งรายละเอียดตอ่ไปนี ้ให้เห็นได้ง่าย   ชดัเจนและไมล่บเลือน   

4.5.1 ช่ือผลิตภณัฑ์ 

4.5.2 ช่ือผู้ท าหรือโรงงานท่ีท าพร้อมสถานท่ีตัง้ หรือเคร่ืองหมายการค้า หรือช่ือผู้จดัจ าหนา่ย 
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 4.5.3 วนั เดือน ปีท่ีบรรจ ุ
 4.5.4 น า้หนกัสทุธิ เป็นกิโลกรัม  
 4.5.5 ข้อความท่ีตวัภาชนะบรรจท่ีุแสดงวา่เป็นก๊าซพิษหรืออนัตราย ในกรณีท่ีใช้ภาษา                 
ตา่งประเทศ ต้องมีความหมายตรงกบัภาษาไทยท่ีก าหนดไว้ 
  4.5.6 ผู้ท าผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมท่ีเป็นไปตามมาตรฐานนี ้จะแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานกบั
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมนีไ้ด้  ก็ตอ่เม่ือได้รับใบอนญุาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม
แล้วเทา่นัน้ 

 
5. การตรวจสอบ/ทดสอบภาชนะบรรจุ  
 ก่อนท าการบรรจคุลอรีนเหลว  ผู้จะขายต้องท าการทดสอบคณุสมบตัขิองทอ่บรรจคุลอรีนเหลว             
ตาม  มอก.358-2531  เสียก่อนและต้องได้มาตรฐานตามก าหนด   ทอ่บรรจคุลอรีนท่ีผา่นการทดสอบข้างต้น
แล้ว   เม่ือใช้บรรจคุลอรีนเหลว หากมีการร่ัวไหล หรือเกิดอบุตัเิหตอุยา่งอ่ืน ในระหวา่งการขนสง่   ผู้จะขายต้อง
เป็นผู้ รับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 
 ในกรณีเป็นภาชนะบรรจท่ีุผา่นการใช้งานมาแล้ว ให้มีการทดสอบภาชนะบรรจนุัน้ทกุๆ 3 ปี  และ
ส าหรับภาชนะบรรจท่ีุมีอายกุารใช้งานเกินกวา่ 10 ปี ให้มีการทดสอบทกุๆ 2 ปี โดยผู้จะขายเป็นผู้ รับภาระ
คา่ใช้จา่ยในการทดสอบ และต้องแนบส าเนาเอกสารหลกัฐานการตรวจสภาพทอ่ ตามประกาศกระทรวง
อตุสาหกรรม   เร่ือง  ก าหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภยั  ในการประกอบกิจการโรงงานท่ีเก่ียวกบั             
การผลิต  การเก็บ  การบรรจ ุ  การใช้และการขนสง่ก๊าซ พ.ศ. 2548  และมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม    
มอก. 358 – 2531  เร่ืองการใช้และการซอ่มบ ารุงภาชนะบรรจกุ๊าซทนความดนั 
 
      

6.การทดสอบลิน้จ่ายคลอรีน 
ผู้จะขายจะต้องตรวจสอบลิน้จา่ยคลอรีน  เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัแก่การใช้งาน  
 

7. การส่งมอบ 
 7.1  คลอรีนเหลวท่ีตกลงจะซือ้จะขายกนัตามสญัญาของทัง้ 10 เขต  มีจ านวนทัง้สิน้ 25,252  ทอ่  โดยมี
ก าหนดระยะเวลาสง่มอบ  ตามรายละเอียดแผนการจา่ยคลอรีนเหลว ปี 2554  แนบท้ายนี ้  หรือ ตามท่ี                
การประปาสว่นภมูิภาคเขตแจ้ง กรณีมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั 
 7.2  ผู้จะขายจะต้องจดัสง่คลอรีนเหลวภายในวนัท่ี 20 ของทกุเดือน โดยมีระยะเวลาสง่มอบ  ตามแผน   
การจา่ยคลอรีนเหลว ปี 2554   สง่มอบ  ณ  โรงกรองน า้ของการประปาสว่นภมูิภาคสาขาตา่งๆ ในสงักดั      
การประปาสว่นภมูิภาคเขต  1-10   ตามรายละเอียดแผนการจา่ยคลอรีนเหลว ปี 2554  แนบท้ายนี ้
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      7.3  การสง่มอบแตล่ะเดือน  หากไมมี่การแจ้งเปล่ียนแปลงจากผู้จะซือ้ ให้ผู้จะขายจดัสง่คลอรีนเหลวให้แก่
การประปาสว่นภมูิภาค  ตามจ านวน  เวลาและจดุสง่มอบ ตามแผนการจา่ยคลอรีนเหลว ปี 2554 ท่ีแนบท้ายนี ้
      7.4  ในกรณีท่ีผู้จะซือ้มีความประสงค์จะเปล่ียนแปลงจ านวนและ/หรือเวลาในการจดัสง่จากท่ีก าหนดไว้
ข้างต้น ผู้จะซือ้จะแจ้งให้ผู้จะขายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ลว่งหน้าก่อนก าหนดสง่มอบไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการ 

7.5   ผู้จะขายต้องสง่มอบคลอรีนเหลวพร้อมเอกสาร  Material  Safety  Data  Sheet  (MSDS) ทกุครัง้ในการจดัสง่ 
7.6   ผู้จะซือ้สงวนสิทธ์ิที่จะลดหรือเพิ่มจ านวน ได้ไม่เกิน  20 %  ของจ านวนคลอรีนเหลวตามสัญญา  

 

8. การขนส่งและมาตรการรักษาความปลอดภัย 
 การยกและขนสง่ภาชนะบรรจคุลอรีนเหลวจากโรงงานผู้ผลิตไปยงัหนว่ยงานท่ีใช้                          
เป็นความรับผิดชอบของผู้จะขาย   โดยต้องจดัให้มีมาตรการความปลอดภยัอยา่งน้อย  ดงันี ้
 8.1  ก่อนน าภาชนะบรรจคุลอรีนเหลวขึน้รถบรรทกุ   ต้องท าการตรวจสอบการร่ัวของคลอรีนเหลว              
ทกุภาชนะบรรจ ุ โดยใช้แอมโมเนีย และต้องไมมี่การร่ัวซมึ 
 8.2  ภาชนะบรรจทุกุภาชนะ ต้องมีฝาครอบลิน้จา่ย เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ลิน้จา่ยคลอรีนเกิดความเสียหาย            
ในระหวา่งการยก   การขนสง่  และการเก็บรักษา 
 8.3  ให้ตัง้ ภาชนะบรรจคุลอรีนเหลวขึน้ พร้อมใช้สายรัดอยา่งมัน่คง เพื่อป้องกนัการกระทบกระแทกขณะขนสง่ 
 8.4  รถท่ีใช้บรรทกุภาชนะบรรจคุลอรีนเหลว  ต้องเป็นรถท่ีมีสภาพดี  มีหลงัคา ในกรณีรถบรรทกุภาชนะ
บรรจคุลอรีนเหลวไมมี่หลงัคา  ต้องใช้ผ้าใบคลมุภาชนะบรรจ ุ  เพ่ือป้องกนัภาชนะบรรจจุากแสงแดดและฝน   
ต้องระวงัไมใ่ห้อณุหภมูิของภาชนะบรรจเุกิน 40 องศาเซลเซียส   และต้องไมข่นสง่รวมกบัสินค้าอยา่งอ่ืน              
ต้องผา่นการตรวจสภาพ   และรับรองตามระเบียบของกรมการขนสง่ทางบก    มีป้ายค าเตือน  และสญัลกัษณ์
ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมก าหนด 
 8.5  การยกภาชนะบรรจลุงจากรถ   ต้องระวงัไมใ่ห้ภาชนะบรรจเุกิดการกระแทกกบัพืน้  และต้องใช้
อปุกรณ์ในการขนย้ายท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะ ส าหรับการยกภาชนะบรรจคุลอรีนเหลว 
 8.6  การยกภาชนะบรรจ ุห้ามมิให้เก่ียวยกท่ีลิน้จา่ยคลอรีนและฝาครอบลิน้จา่ยคลอรีน  
 8.7  ห้ามมิให้ขนสง่ภาชนะบรรจคุลอรีนร่วมกบัวตัถไุวไฟ  เชน่ ออกซิเจน ไฮโดรเจน หรือ วตัถไุวไฟอ่ืน ๆ  
 8.8  ในระหวา่งขนสง่เม่ือมีการจอดรถ  ห้ามจอดรถท่ีบรรทกุภาชนะบรรจคุลอรีนเป็นเวลานานๆ  และ         
หากจ าเป็นให้จอดรถหา่งจากชมุชน โรงเรียน และโรงพยาบาล 
 8.9  รถบรรทกุภาชนะบรรจคุลอรีน ต้องมีอปุกรณ์ความปลอดภยัตดิตัง้ไว้ประจ ารถตลอดเวลา            
อปุกรณ์ดงักลา่ว  ได้แก่  หน้ากากป้องกนัคลอรีนเหลว   เคร่ืองดบัเพลิง  ปนูขาว  แอมโมเนีย และประแจท่ี
จ าเป็น   ซึง่อปุกรณ์ดงักลา่วต้องอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
 8.10  พนกังานขบัรถบรรทกุภาชนะบรรจคุลอรีน ต้องได้รับการอบรมมาเป็นอยา่งดีให้มีความรู้เก่ียวกบั
คณุสมบตัพืิน้ฐานของคลอรีน และต้องได้รับการฝึกฝนให้มีความช านาญในการใช้อปุกรณ์ความปลอดภยัและ
วิธีการแก้ไข   เม่ือเกิดการร่ัวของคลอรีนจากภาชนะบรรจ ุ
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 8.11 รถบรรทกุภาชนะบรรจคุลอรีนเหลวทกุคนั ต้องมีป้ายแสดงข้อพงึปฏิบตัใินกรณีท่ีเกิดการร่ัวของ
คลอรีน พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ตดิตอ่โรงงานผู้ผลิต ตดิตัง้ไว้ในท่ีท่ีสามารถมองเห็นได้ชดัเจน 
 8.12  หากเกิดการร่ัว  หรือสงสยัวา่  คลอรีนร่ัวในระหวา่งการขนสง่ ต้องน ารถออกหา่งจากแหลง่ชมุชน      
ไปยงัท่ีโลง่แจ้ง  แล้วท าการแก้ไข เพ่ือหยดุการร่ัวไหลโดยเร็ว และท าการตรวจสอบความปลอดภยัก่อน
เคล่ือนย้ายไปจดุหมายปลายทาง  หากไมส่ามารถเคล่ือนย้ายได้  ให้ด าเนินการปิดกัน้พืน้ท่ีเกิดเหตแุละ
ด าเนินการแจ้งเตือนประชาชน ให้ทราบถึงอนัตราย  และถ้าจ าเป็นให้ท าการอพยพผู้คนออกจากพืน้ท่ี จากนัน้
ด าเนินการตามขัน้ตอนระงบัเหตฉุกุเฉิน  หากไมส่ามารถด าเนินการได้ ให้โทรแจ้งโรงงานผู้ผลิต หรือ 
CATEMAG  Call Center (087-504-1400) เพ่ือขอความชว่ยเหลือ 
 8.13  ห้ามมิให้ใช้น า้ราดหรือรดลงบนภาชนะบรรจคุลอรีนเหลวท่ีร่ัว  
 8.14  ห้ามมิให้ทิง้ภาชนะบรรจคุลอรีนเหลวท่ีร่ัวลงในแหลง่น า้  
      

9 การชักตัวอย่าง  การวิเคราะห์และเกณฑ์การตัดสิน  
9.1 ผู้จะซือ้หรือผู้แทนของผู้จะซือ้ จะด าเนินการชกัตวัอยา่งจากคลอรีนเหลวท่ีโรงงานผลิต    ซึง่จะ            

ชกัตวัอยา่งไมเ่กิน  1% ของคลอรีนเหลว ท่ีจะสง่มอบในเดือนนัน้  ๆ  แตต้่องไมน้่อยกวา่  1 ตวัอยา่งในปริมาณ          
ไมน้่อยกวา่ 1 กิโลกรัมตอ่ตวัอยา่ง    

9.2  ผู้ขายต้องจดัหาแรงงานและอปุกรณ์ท่ีเหมาะสม  เพ่ือท าการชกัตวัอยา่งตามความประสงค์ของ กปภ. 
9.3  การชกัตวัอยา่งต้องด าเนินการตอ่เจ้าหน้าท่ีของ กปภ. โดยผู้ขายต้องอ านวยความสะดวกในการ

จดัหายานพาหนะ รับ – สง่เจ้าหน้าท่ีของ กปภ.  เพ่ือตรวจสอบการชกัตวัอยา่ง 
9.4 การตรวจวิเคราะห์ความบริสทุธ์ิของคลอรีนเหลว  ให้ด าเนินการโดยห้องปฏิบตักิารของ

โรงงานผลิตของผู้จะขาย  หรือหนว่ยงานอ่ืนท่ีผู้จะซือ้เห็นชอบ  โดยคา่ใช้จา่ยตา่งๆ  เพ่ือการนี ้ เป็นภาระของ       
ผู้จะขายทัง้สิน้  และให้ใช้วิธีวิเคราะห์ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก. 207-2530 
“คลอรีนเหลว”  ในภาคผนวก ก   หรือ ตามมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเทา่ 

 9.5   จากการตรวจสอบคณุภาพคลอรีนเหลว  หากพบวา่   คลอรีนเหลวท่ีสง่มอบ มีคลอรีนน้อยกวา่ 
99.5% ของปริมาตร   ผู้จะซือ้จะจา่ยเงินให้ผู้จะขาย ลดลงจากยอดรวมท่ีได้ตกลงจะซือ้จะขาย  ตามสว่นของ
คลอรีนท่ีลดน้อยลง   โดยการหกัเงินจากผู้จะขายในการจา่ยเงินงวดนัน้หรืองวดถดัไป หรือเรียกเงินคืนจาก         
ผู้จะขายในภายหลงัก็ได้ 
 9.6  จากการตรวจสอบน า้หนกัของคลอรีนเหลว  หากพบวา่ ทอ่ใดมีน า้หนกัน้อยกวา่ 100 กิโลกรัม       
ผู้จะซือ้จะจา่ยเงินให้ผู้จะขายลดลงจากราคาท่ีตกลงจะซือ้จะขายแตล่ะทอ่  ตามสว่นของคลอรีนท่ีลดน้อยลง          
แตไ่มน้่อยกวา่ทอ่ละ 100.-บาท (แล้วแตเ่งินจ านวนใดจะมากกวา่) โดยการหกัเงินจากผู้จะขายในการจา่ยเงิน 
งวดนัน้หรืองวดถดัไป   หรือเรียกเงินคืนจากผู้จะขายในภายหลงัก็ได้ 
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 9.7  หากคลอรีนเหลวท่ีจดัสง่ เกิดการร่ัวซมึ ท าให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย  ชีวิต หรือทรัพย์สิน
ของการประปาสว่นภมูิภาค หรือของผู้ อ่ืน  ผู้จะขายต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ วา่ด้วย        
การละเมิดอีกด้วย 
 กรณีคลอรีนเหลวท่ีจดัสง่เป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายตอ่อปุกรณ์ของระบบจา่ยคลอรีนในการผลิต
น า้ประปาของผู้จะซือ้  ผู้จะขายต้องรับผิดชอบ ชดใช้คา่เสียหายท่ีเกิดขึน้ให้แก่ผู้จะซือ้ด้วย  
 9.8  กรรมสิทธ์ิในสิ่งของท่ีตกลงซือ้ขายจะโอนไปยงัผู้จะซือ้  เม่ือปรากฏวา่  ผู้แทนของผู้จะซือ้ได้            
ท าการตรวจรับและได้สง่มอบหลกัฐานในการตรวจรับ ให้แก่ฝ่ายของผู้จะขายแล้วเทา่นัน้    
 9.9  กรณีท่ีผู้จะขายไมไ่ด้ปฏิบตัติามเง่ือนไขแหง่การซือ้ขายนีแ้ละเกิดความเสียหายใดๆขึน้แก่ผู้จะขาย   
ผู้จะขายจะเรียกร้องคา่เสียหายใด ๆ จากผู้จะซือ้ไมไ่ด้ 
 9.10 ในการสง่คลอรีนเหลวทกุงวด  ยกเว้นงวดแรกผู้จะขายสามารถขอรับทอ่เปลา่คืนจากการประปา
สว่นภมูิภาคสาขานัน้ๆได้  ตามจ านวนทอ่ท่ีผู้จะขายสง่มอบให้การประปาสว่นภมูิภาคสาขานัน้ๆ  ตามงวดท่ี  
ผา่นมา   หากการประปาสว่นภมูิภาคสาขาใด  หรือผู้จะซือ้ไมส่ามารถคืนทอ่เปลา่ให้ผู้จะขายตามจ านวนของ
งวดท่ีผา่นมา  ผู้จะขายจะไมส่ง่คลอรีนเหลวให้แก่การประปาสว่นภมูิภาคสาขานัน้ในงวดถดัไป  ตามจ านวน  
ทอ่เปลา่ท่ียงัไมไ่ด้รับคืนก็ได้    แตผู่้จะขายต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้ผู้จะซือ้ทราบลว่งหน้า ไมน้่อยกวา่ 
10 วนั  และผู้จะซือ้จะถือเป็นสาเหตใุนการปรับผู้จะขายตามท่ีระบใุนสญัญาไมไ่ด้ 
 9.11 ส าหรับทอ่คลอรีนเปลา่ในงวดสดุท้าย ผู้จะขายสามารถขอรับคืน เม่ือครบก าหนด 60 วนั               
นบัจากวนัท่ีผู้จะซือ้ได้รับมอบคลอรีนเหลวไว้เรียบร้อยแล้ว 
 

10. วงเงนิในการจัดซือ้ 
 

 ใช้งบประมาณของการประปาสว่นภมูิภาค  วงเงินรวมทัง้หมด เป็นเงิน  80,388,950.20  บาท                             
(รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) โดยแบง่การจดัซือ้ให้แก่การประปาสว่นภมูิภาค เขต 1-10 ดงันี  ้

1)   การประปาสว่นภมูิภาคเขต 1  13 ,470,304.90  บาท  
2)   การประปาสว่นภมูิภาคเขต 2    7,826,878.80  บาท  
3)   การประปาสว่นภมูิภาคเขต 3    3,779,646.60  บาท  
4)   การประปาสว่นภมูิภาคเขต 4    9,684,484.40  บาท 
5)   การประปาสว่นภมูิภาคเขต 5  10,212,615.00  บาท  
6)   การประปาสว่นภมูิภาคเขต 6    7,413,762.50  บาท  
7)   การประปาสว่นภมูิภาคเขต 7    6,917,132.70  บาท  
8)   การประปาสว่นภมูิภาคเขต 8   5,432,828.70  บาท  
9)   การประปาสว่นภมูิภาคเขต 9  10,445,800.10  บาท  

                       10) การประปาสว่นภมูิภาคเขต 10               5,205,496.50  บาท 
 


