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ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:  TOR) 
งานจัดหาและติดตั้งชุดปรับความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง (Medium Voltage) 

1. ความเป็นมา 
การ ประปา ส่วนภูมิภาคเขต 3 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปี ๒๕๕ 8 วงเงินงบประมาณ                         

10,165,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิ ม) ในการดําเนินการก่อสร้าง  งานจัดหาและติดตั้งชุดปรับความเร็วรอบ
มอเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง (Medium Voltage) 

1.1. คํานิยาม 
กปภ. หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาค 
กปภ.ข. หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ 
กปภ.สาขา หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 
ผู้ว่าจ้าง หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค กปภ.เขต และ กปภ.สาขา 
ผู้รับจ้าง หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงนามไว้ในเอกสารสัญญากับ กปภ. 
ตัวแทนผู้ว่าจ้าง หมายถึง ตัวแทนของการประปาส่วนภูมิภาค ผู้ควบคุมงานหรือ 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ข้อกําหนดของงาน 
 
 
 
วิศวกร 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายถึง 
 
 
 
หมายถงึ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร แบบแปลน แผนผัง  
ข้อกําหนดคุณสมบัติ (Specification) รวมถึงมาตรฐานเชิง
วิศวกรรมอ่ืนๆ ที่มิได้กล่าวไว้ โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานนั้นๆ 
ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง เพื่ อรับรองและควบคุมการดําเนินโครงการ
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อ กปภ. วิศวกรจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
- ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
  ไม่ต่ํากว่าระดับสามัญวิศวกร 
- เป็นพนักงานประจําบริษัทมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีเต็มและ 
  มีสําเนาหนังสือรับรองการเป็นพนักงานบริษัทโดยนับถึงวัน 
  ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์… 
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2. วัตถุประสงค ์
เนื่องจากการสูบจ่ายน้ําของสถานี จ่ายน้ํา ในปัจจุบัน ไม่สามารถเปิดประตูน้ําได้อย่างเต็มที่ เพราะจะทําให้         

เกิดความดันน้ําในท่อส่งสูงมากเกินไปจนส่งผลให้ท่อส่งน้ําแตกเสียหายเป็นผลให้เกิดการเสียโอกาสในการจ่ายน้ําตามมา 
ทั้งนี้การหรี่ประตูน้ําก็จะทําให้อายุการใช้งานสั้นลงกว่าปกติ อีกท้ังยังเป็นการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน ์  
อีกด้วย 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ได้ทําการวิเคราะห์การควบคุมแรงดันน้ําในเส้นท่อส่งน้ํา เพ่ือป้องกันการชํารุดของ
อุปกรณ์ในระบบ จึงได้หาแนวทางแก้ไขปรับปรุงระบบการจ่ายน้ําโดยการนําระบบควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้า 
(Variable Speed Drive) เพ่ือควบคุมการสูบจ่ายน้ําแทนการหรี่ประตูน้ําท่อทางส่ง โดยสามารถควบคุมความดันและ
ปริมาณน้ําได้ ดังนั้นเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความม่ันคงของการสูบจ่ายน้ําประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
สมุทรสาคร เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงของการเสียโอกาสในการจ่ายน้ําประปา ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและยัง
เป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ เช่น ค่าซ่อมบํารุงอุปกรณ์ในระบบ ค่าพลังงานไฟฟ้า 

การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือคัดเลือกผูร้ับจ้างที่จะ
ดําเนินการ งานจัดหาและติดตั้งชุดปรับความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง (Medium Voltage) ให้ถูกต้องเหมาะสมตาม
หลักวิชาวิศวกรรม โดยไม่ด้อยกว่าข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ ทีร่ะบุไว้ในข้อกําหนดวิชาการ (Technical Specification) 

3. คุณสมบัตขิองผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
3.1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
3.2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง  งานของทางราชการและได้แจ้งเวียน

ชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้ง  งานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

3.3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอ ราคารายอื่น และ/หรือ ต้อง
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

3.4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกัน เช่นว่านั้น 

3.5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด หรือห้างหุ้นส่วน
จํากัด หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3.6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา เป็นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นชั้นที่ 1 – 5 ของ กปภ . 
รวมถึงผู้รับจ้างที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับการประปาส่วนภูมิภาคที่มี ผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาในครั้งนี ้

3.7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายจะต้องมีผล งานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา (การจัดหา
และติดตั้งชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 650kW, 3.3kV) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 
4,066,000.- บาท (เงินสี่ล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงาน
สัญญาเดียว และแล้วเสร็ จตามสัญญา  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตาม
กฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานภาคเอกชนในประเทศไทย    
ที่การประปาส่วนภูมิภาคเชื่อถือ 

3.8. ผู้ประสงค์จะ… 
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3.8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นหลักฐานในส่วนของรายละเอียดผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันดังนี้ 
3.8.1. คู่สัญญา 
3.8.2. หนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จจากเจ้าของโครงการ 
3.8.3. บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา 
3.8.4. รายละเอียดงานที่ดําเนินการ 
3.8.5. รูปภาพประกอบงานติดตั้งชุดปรับความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง (Medium Voltage) 
3.8.6. กปภ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงาน ดังนี้ 

3.8.6.1. งานจ้างเป็นที่ปรึกษา 
3.8.6.2. งานจ้างศึกษาโครงการฯ 
3.8.6.3. งานจ้างออกแบบวางระบบโครงการฯ 

3.9. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นหลักฐานในส่วน ของรายละเอียด เกี่ยวกับ ชุดปรับความเร็วรอบมอเตอร์
ไฟฟ้าแรงสูง (Medium Voltage) ดังนี้ 
3.9.1. ต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่เป็นเวลา 5 ปี จาก สาขาเจ้าของผ ลิตภัณฑ์ ประจําประเทศไทย             

ของอุปกรณ์ท่ีเสนอฉบับจริง (ภาษาไทย) 
3.9.2. ต้องมีสําเนาหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจําหน่าย ผลิตภัณฑ์จากสาขาเจ้าของผลิตภัณฑ์ ประจํา

ประเทศไทย 
3.9.3. ต้องส่งเอกสารรายละเอียด ผลิตภัณฑ์ (Catalog) ฉบับ จริง  พร้อม จัดทํารายละเอียดการ

เปรียบเทียบข้อกําหน ดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค  (Statement of Compliance) มาด้วย   
ในการเปรียบเทียบรายการดังกล่าว ต้องสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย และจะต้อง ระบุให้เห็น     
อย่างชัดเจนในเอกสารเปรียบเทียบว่าสิ่งที่อ้างถึงนั้นอยู่ในส่วนใดของเอกสารที่จัดทําเสนอมา     
โดยให้หมายเหตุหรือระบายสีพร้อมเขียนหัวข้อกํากับไว้เพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบ 

3.9.4. การเสนออุปกรณ์ให้เสนอเพียง ๑ ชื่อผลิตภัณฑ์  (ยี่ห้อ ) ต่อ ๑ รายการ หากเสนอเกิน ๑             
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ยี่ห้อ) ต่อ ๑ รายการ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเสนอราคาทันที 

3.9.5. เอกสารที่เสนอ กปภ . จะเก็บไว้เป็นเอกสารของทางร าชการ หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรอง
สําเนาถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล 

3.10. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกราย จะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา 
3.11. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง  บัญชีรายรับ รายจ่าย  หรือแสดง

บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
3.12. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการ  จัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

3.13. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง  ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้ 

 
 
 

4. ขอบเขตของงาน… 
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4. ขอบเขตของงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพร้อมติดตั้ง รวมถึงทดสอบการทํางานของ ชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ รวมทั้ง

อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เพ่ือให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และตามวัตถุประสงค์ของ กปภ . โดยอ้างอิงแบบ
เลขที่ กรค.สค.๐๐1/๕8 จํานวนอุปกรณ์ ให้ยึดถือตามที่แสดงในแบบแปลนและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ค่าแรงงาน 
ซึ่งคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกําหนด ของงาน ทั้งนี้ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และวัสดุอ่ืนๆ หรืองานใดๆ ที่ไม่ได้แสดงไว้     
ในแบบแปลนแต่ได้กล่าวไว้ในข้อกําหนดประกอบแบบหรือในทางกลับกัน ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะต้องทํางานให้
สมบูรณ์และส่งงานให้กับผู้ว่าจ้างต่อไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มกับผู้ว่าจ้าง พร้อม กันนี้ผู้รับจ้างจะต้องเสนอ
คุณลักษณะของอุปกรณ/์ระบบต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามหัวข้อด้านล่างดังต่อไปนี้ 
4.1. รื้อถอนชุด Soft Starter รหัส SS1 (E) สายไฟและอุปกรณ์ประกอบที่เก่ียวข้องทั้งหมดโดยไม่เกิดการชํารุด

เสียหายพร้อมส่งคืน กปภ.สาขาสมุทรสาคร 
4.2. จัดหาพร้อมติดตั้งชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ รหัส VSD3 (N) สายไฟและอุปกรณ์ประกอบที่เก่ียวข้อง

ครบชุด ขนาดพิกัดไม่น้อยกว่า 650kW เพ่ือควบคุมมอเตอร์ รหัส 4PC-2 (E) 
4.3. ทําการ Interface VSD3 (N) เข้ากับระบบ PLC/SCADA โดยระบบจะต้องสามารถทํางานได้อย่างสมบูรณ์ 

พร้อมปรับปรุงหน้าจอ HMI ให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน 
4.4. จัดหาพร้อมติดตั้ง Pressure Transmitter และ Flow Switch (Thermal Dispersion Type) โดยจะต้อง

ส่งสัญญาณให้ VSD3 (N) และเชื่อมต่อสัญญาณเข้ากับ PLC/SCADA เพ่ือประกอบการควบคุม /แสดงผล 
ทั้งนี้ระบบจะต้องสามารถทํางานได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมปรับปรุงหน้าจอ HMI ให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน 

4.5. จัดหาและติดตั้งสายไฟฟ้ากําลัง (Power Cable) สายควบคุม (Control Cable) สายสัญญาณ (Control 
Cable) ช่องเดินสาย (Raceway) รางเคเบิล (Cable Ladder) พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด 

4.6. ปรับปรุงพื้นท่ีขนาดไม่น้อยกว่า 20 ตร.ม. สําหรับรองรับชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ โดยออกแบบ
รูปแบบพื้นที่ใช้สอยอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและสวยงาม พร้อมจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU/Hr. 

4.7. จัดทําฐานแท่น (Foundation) สําหรับติดตั้งชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ 
4.8. งานตรวจสอบและทดสอบที่โรงงาน (Factory Acceptance Test, FAT) ทดสอบชุดความเร็วรอบมอเตอร์ 

ที่โรงงานผู้ผลิต (Witness Test) โดยจะต้องทําการทดสอบประสิทธิภาพ (Efficiency Test) โดยมีเจ้าหน้าที่
จากการประปาส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการทดสอบ  ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน  
พร้อมมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คู่สัญญาเดินทางไปเป็นผู้ประสานงานจนแล้วเสร็จ โดยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางอันได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบิน , ค่าท่ีอาหารและที่พัก , ค่าเดินทางในต่างประเทศ , ค่าเครื่องแต่งกาย , ค่า
รับรอง, ค่าเบี้ยเลี้ยง (ตามระเบียบ ของ กปภ.) และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ให้รวมอยู่ในราคางานที่ผู้รับจ้างเสนอด้วย 

4.9. งานตรวจสอบและทดสอบ ณ สถานที่ติดตั้งจริง (Test & Commissioning at Site) ทดสอบระบบที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยระบบจะต้องสมบูรณ์ สามารถงานใช้งานได้ดีและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการ
ออกแบบและโครงการฯ 

 
 
 

4.10. งานฝึกอบรม… 
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4.10. งานฝึกอบรมแก่พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค ทีไ่ด้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ในการดูแลและบํารุงรักษา
ระบบผลิตและจ่ายน้ําประปา เพื่อให้สามารถใช้งานและดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ตามวิธีการ 
ขั้นตอนและตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบ จํานวนไม่น้อยกว่า 10 คน เป็นระย ะเวลาไม่น้อยกว่า       
24 ชั่วโมง โดยฝึกอบรม ณ สถานที่ของผู้ รับจ้างหรือของผู้ว่าจ้าง แล้วแต่ความเห็นชอบของ กรรมการตรวจ
การจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง 

4.11. งานบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระยะเวลา 2 ปี สําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ี
จัดหาตามสัญญา 

4.12. งานรับประกันความชํารุดบกพร่องและการรับประกันคุณภาพ ตามข้อกําหนดของ กปภ. 
4.13. จัดหาอะไหล่ (Spare Parts) ตามข้อกําหนดของ กปภ. 

5. การดําเนินการ 
5.1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพร้อมติดตั้งรวมถึงทดสอบการทํางานของชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์  พร้อม

อุปกรณ์ประกอบที่เก่ียวข้อง ให้แล้วเสร็จส มบูรณ์ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกําหนดทางวิชาการ 
(Technical Specification) และแบบแปลนแนบเอกสารประกวดราคานี้ 

5.2. ข้อกําหนดต่างๆ รายละเอียดของงานที่ระบุไว้ในเอกสารข้างต้นและแบบติดตั้ง เป็นเพียงเพ่ือให้ทราบถึง
รายละเอียดของงานทั่วๆ ไป เพื่อใหผู้้รับจ้างสามารถคิดปริมาณและราคาของงานได้จากแบบที่ ผู้ว่าจ้างจัดให้
พร้อมเอกสารประกวดราคานี้ รายละเอียดใดๆ ที่ระบุไว้ไม่ชัดเจน ขาดตก ผิดพลาด หรือจําเป็นต้องจัดหา
เพ่ิมเติม ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และหลักวิชาวิศวกรรม   
ที่ดี ผู้รับจ้างจะอ้างเอาความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวข้างต้น มาเรียกค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆ จาก ผู้ว่าจ้าง
เพ่ิมเติมมิได ้

5.3. ผู้รับจ้างจะต้องเข้าไปดูพื้นท่ีที่จะทําการติดตั้งก่อนวันประกวดราคา เพื่อวางแผนการทํางาน วาง แผนการใช้
เครื่องจักร เครื่องมือและสํารวจเส้นทางในการลําเลียงขนส่งวัสดุ 

5.4. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดําเนินการติดตั้งและ /หรือปรับปรุงระบบฯ ด้วยวัสดุอุปกรณ์ใดๆ  ก็ตาม ผู้รับจ้างต้อง      
นําตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ มาให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ เมื่อผู้ว่าจ้างอนุญาตให้ใช้แล้วจึงลงมือดําเนินการได้ 
หากวัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ตรงหรือ มีคุณภาพด้อยกว่าตามที่ระบุไว้ในคุณลักษณะของวัสดุ
อุปกรณ์นั้นๆ หรือคําชี้แจงประกอบแบบแปลนหรือแบบแปลน รวมถึงการจัดหาและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลงไป
แล้วไม่ครบตามรายการหรือจํานวนหรือมาตรฐานที่กําหนด ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะให้รื้อถอนเปลี่ยน
ใหม่ได้ 

5.5. รายการวัสดุ อุปกรณ์ ที่ผู้รับจ้างเสนอเพ่ือขอใช้งาน ต้องเป็นของแท้  ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน (Brand 
New) ไม่เป็นของเก่าเก็บ (Used) อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันทีและต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิต 
(Production Line) และมีจําหน่าย ณ วันเสนอใช้ 

5.6. วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงบุ คคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างจะทําการเคลื่อนย้ายเข้าหรือออกจาก
สถานที่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างก่อน ถ้าปรากฏว่ามีคดีล้มละลาย
หรือหนี้สินเกี่ยวพันกับผู้รับจ้างเกิดขึ้นให้ถือว่าสิทธิในการเป็นเจ้าของวัสดุสิ่งของและอุปก รณ์ต่างๆ เหล่านั้น
ตกอยู่แก่ผู้ว่าจ้างทั้งหมด 

 
5.7. ภายใน 30 วัน… 
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5.7. ภายใน 30 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและก่อนที่ผู้รับจ้างจะเริ่มลงมือทํางาน ผู้รับจ้างจะต้องเสนอ
แผนการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนการดําเนินการ ผู้ว่าจ้างจะติดตามเร่งรัดงานให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ เพ่ือให้การประกอบและติดตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา 

5.8. ผู้รับจ้างต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ (Project Manager) เพ่ือจัดการบริหารทั่วไปและประสานงาน
ระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง โดยผู้รั บผิดชอบโครงการต้องเป็นบุคคลที่สามารถติดต่อได้สะดวก               
ดูแลรับผิดชอบโครงการทั้งทางด้านเทคนิคและเชิงพาณิชย์ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และข้อกําหนดแห่ง
สัญญานี้ 

5.9. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีวิศวกรรับผิดชอบในงาน ประกอบด้วย วิศวกรไฟฟ้ากําลัง ที่มีใบอนุญาตประกอบวิ ชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมไม่ต่ํากว่าสามัญวิศวกร เพื่อรับผิดชอบในงานประกอบและงานติดตั้งตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ.2542 อย่างน้อย 1 คน 

5.10. ในกรณีที่เกิดเหตุที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า สุดวิสัยนอกเหนือความควบคุมของทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เช่น 
อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย แผ่ นดินไหว โรคระบาด จลาจล ปฏิวัติ รัฐประหาร ภาวะสงครามหรือสาเหตุแห่ง
สงคราม การนัดหยุดงานหรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มีผลกระทบต่อการดําเนินงานตามสัญญา
แล้ว ให้ถือว่าทั้งสองฝ่ายไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของอีกฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด ผู้ รับจ้างมีสิทธิ์ที่จะ
ขยายระยะเวลาในการส่งมอบงาน ถ้าความล่าช้าเกิดจากเหตุสุดวิสัยและถือว่าไม่เป็นการผิดสัญญา โดยที่   
ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 

5.11. งานต่างๆ ในส่วนที่มิใช่เป็นงานของผู้รับจ้าง แต่มีคว ามสัมพันธ์กับงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้
ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันเริ่มดําเนินการในส่วนของผู้รับจ้าง เพ่ือให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนระยะเวลาทํางานจะถือตามแผนการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้างเป็นหลัก 

5.12. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวิศวกร ช่างฝีมือดีและแรงงาน รวมทั้งต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือและอ่ืนๆ มาทํา
การติดตั้งและปรับการทํางานของระบบให้สอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานนี้ด้วยทุนทรัพย์
ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 

5.13. ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้ นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เช่น 
เครื่องมือ เครื่องสูบน้ํา เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบท่อ รถยนต์ อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ทั้งที่เป็นของ กปภ .
และของผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ความเสียหายที่เกิดจากการเสียโอกาสในการ
จําหน่ายน้ําให้กับผู้ใช้น้ําของ กปภ. และค่าชดเชยในกรณีท่ีมีผู้ใช้น้ําเพื่อการประกอบกิจการเรียกร้องทั้งหมด
ด้วย 

5.14. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบและรายละเอียด ประกอบแบบ โดยถี่ถ้วน หากปรากฎว่าแบบและรายละเอียด
ดังกล่าวมีการขัดแย้งคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบ ทันที และผู้ว่าจ้างจะ
เป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัย คําวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างนั้นถือเป็นอันยุติและผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามโดย
เคร่งครัด 

5.15. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดําเนินการติดตั้งและ /หรือปรับปรุงระบบฯ ด้วยวัสดุอุปกรณ์ใดๆ  ก็ตาม หากวัสดุอุปกรณ์
ในรายการใดไม่ชัดเจนหรือไม่ปร ากฏทั้งในแบบแปลนหรือในคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์หรือคําชี้แจง
ประกอบแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องขอคําวินิจฉัยจากผู้ว่าจ้าง  รวมถึงถ้าเป็นงานเพิ่มเติมผู้รับจ้างต้องแจ้งต่อ  
ผู้ว่าจ้างโดยด่วนก่อนเสมอ เมื่อผู้ว่าจ้างอนุญาตแล้วจึงเริ่มดําเนินการได้ 

5.16. ในกรณีที…่ 
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5.16. ในกรณีที่แบบแปลนและข้อกําหนด ประกอบแบบแปลน ขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ 
และผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้วินิจฉัยข้อขัดแย้งนั้น ก่อนที่จะดําเนินการต่อไป 

5.17. ในกรณีที่ผู้รับจ้างจะเข้าดําเนินการงานใดๆ ตามกําหนดที่วางไว้ แต่ปรากฎว่ามีอุปสรรคอันเนื่องมาจาก
สาเหตุต่างๆ ซึ่งผู้รับจ้างไม่ได้เป็นผู้กระทํานั้น ให้ผู้รับจ้างทําหนังสือแจ้งถึงผู้ว่าจ้าง 

5.18. การจัดหาน้ําและไฟฟ้า ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาอนุญาตการร้องขอใช้น้ําและไฟฟ้าตามความเหมาะสม ซึ่งต้องไม่
กระทบต่อการผลิตและสูบจ่ายน้ํา ทั้งนีผู้้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาวัสดุและอุปก รณ์ในการเชื่อมต่อที่
เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง 

5.19. การส่งมอบอะไหล่ ให้ผู้รับจ้างส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างพร้อมรายการราคา ณ ปัจจุบัน โดยส่งมอบพร้อมคู่มือการ
บํารุงรักษาชุดปรับความเร็ว ภายในวันตรวจรับมอบ 

5.20. การบํารุงรักษา 
5.20.1. ผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบการบํารุงรักษาอุปกรณ์ หรือการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 

Maintenance) ตลอดระยะเวลาค้ําประกันผลงาน 
5.20.2. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ ตามวาระการบํารุงรักษาเชิงป้องกันในช่วง

การรับประกันความชํารุดบกพร่อง หลังจากงานแล้วเสร็จ  เป็นระยะเวลา 2 ปี รวมทั้งเปลี่ยน
อะไหล่หากเกิดชํารุดเสียหายในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย 

5.21. ผู้รับจ้างต้องออกแบบรายละเอียด (Detailed design) พร้อมแสดงรายการคํานวณ รายการประกอบแบบ 
และมาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับแบบที่จะทําการติดตั้ง ตามข้อกําหนดทางด้านวิชาการแห่งสัญญานี้ และความ
ประสงคข์องผู้ว่าจ้าง เสนอเป็น Shop Drawings ขออนุมัติต่อผู้ว่าจ้าง เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับ
จ้างจึงจะได้สิทธิ์ให้ดําเนินการต่อไปได ้

5.22. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบและลงนามรับรอง Shop Drawings ให้ถูกต้อง และสอดคล้องตามข้อกําหนดก่อน
เสนอขออนุมัติ การอนุมัติ Shop Drawings ของผู้ว่าจ้าง มิได้ทําให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบ ตามเจตนา
และข้อกําหนดแห่งสัญญานี้แต่อย่างใด 

5.23. การดําเนินการใดท่ีนอกเหนือไปจากรายละเอียดข้อกําหนด แผนการดําเนินงาน และแบบที่ได้รับอนุมัติ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน หากผู้รับจ้างดําเนินการโดย พลการและผู้ว่าจ้างเห็นว่าไม่เหมาะสม 
หรือไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบแก้ไขให้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง โดย
ภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการแก้ไขงานเป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 

5.24. เนื่องจากสถานที่ก่อสร้าง อยู่ในเขตหวงห้ามของผู้ว่ าจ้าง พนักงานและยานพนะของผู้รับจ้างที่จะผ่านเข้าไป
ปฏิบัติงานจะต้องขออนุญาตและมีบัตรผ่านเข้า -ออก ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกําหนดด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม อนึ่งผู้ว่าจ้างจะไม่อนุญาตให้พนักงานหรือคนงานของผู้รับจ้าง       
พักอาศัยในเขตสถานที่ก่อสร้าง และไม่อนุญาตให้เก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในขณะปฏิบัติงานให้พนักงานหรือ
คนงานของผู้รับจ้างอยู่ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานเท่านั้น 

5.25. ในระหว่างการติดตั้ง หากพบว่ามีความจําเป็นต้องดัดแปลงแก้ไข หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ใดๆ ใหม่ 
เพ่ือให้งานแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ ผู้รั บจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดําเนินการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง
ทั้งหมด 

 
 

5.26. ในกรณีที…่ 
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5.26. ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความจําเป็นต้องดําเนินการใดๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการสูบ /จ่ายน้ําของผู้ว่าจ้าง 
เพ่ือให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานเพื่อให้ผู้ ว่าจ้างพิจารณาและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันทําการ ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเริ่มดําเนินการ 

5.27. ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลระหว่างการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรของผู้
รับจ้าง โดยต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

5.28. หากเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ในระหว่างการติดตั้งและทดสอบการใช้งานของระบบ 
หรืออุปกรณ์ต่างๆ  ที่ติดตั้งตามข้อกําหนดแห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนใหม่ให้
เรียบร้อย หรือชดใช้ค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 

5.29. ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้งใช้งานได้ ตามตําแหน่งที่ระบุไว้ในแบบแปลน ทดสอบการ
ทํางานของระบบ จัดการฝึกอบรม และเอกสารอื่น ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามข้อผูกพันสัญญา ในสภาพเรียบร้อย 
ปราศจากริ้วรอย หรือตําหนิใดๆ ทั้งสิ้น กรณีวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามรายละเอียดที่ผู้ว่าจ้าง
กําหนดและ/หรือไม่ถูกต้องตามท่ีผู้ยื่นประกวดราคาฯ เสนอไว้ คณะกรรมการตรวจรับจะไม่รับ วัสดุอุปกรณ์
เหล่านั้น โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิคัดค้านด้วยเหตุผลใดๆ หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

5.30. ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ อย่างน้อย 2 ชุด 
5.30.1. Project Schedule and Project Organization 
5.30.2. Shop Drawing List 
5.30.3. Shop Drawings 
5.30.4. Technical Specifications 
5.30.5. Method of Statement (Installation Procedure) 
5.30.6. Test Procedures 
5.30.7. Test Reports 

5.31. ผู้รับจ้างต้องดําเนินการฝึกอบรมพนักงานผู้ว่าจ้าง  ผู้เกี่ยวข้องกับการใช้งาน และการซ่อมบํารุงเครื่องจักร
อุปกรณ์ท่ีติดตั้ง ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานและซ่อมบํารุงได้ถูกต้อง ถ้ายังไม่มีการฝึกอบรม     
ผู้รับจ้างต้องจัดผู้เชี่ยวชาญมาควบคุมและใช้งานให้อุป กรณ์ทํางานได้ตามปกติ ตามคุณสมบัติและ
คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ จนกว่าจะดําเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จ 

5.32. ผู้รับจ้างต้องเสนอ Training Agenda & Schedule และคุณสมบัติของวิทยากร ให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง
อนุมัติล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตลอดจนวัสดุอุ ปกรณ์ท้ังหมดเป็นภาระ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

6. แบบและเอกสารที่ต้องจัดส่ง 
6.1. As-built Drawings ที่ผ่านการอนุมัติจาก กปภ. แล้ว ลักษณะของ As-built Drawings เป็นดังนี้ 

6.1.1. แบบแปลน As-built Drawings ขนาด A0 จํานวน 3 ชุด ที่ได้ตรวจสอบแล้ว โดยมีวิศวกรผู้ควบคุม
งานติดตั้งของผู้รับจ้างลงนามรับรองความถูกต้อง 

6.1.2. AutoCAD Format Files ที่สามารถเปิดอ่านและแก้ไขได้ด้วยโปรแกรม AutoCAD ในรูปแบบ    
CD-ROM จํานวน 3 ชุด 

6.1.3. PDF Format Files ที่ได้จากการ Scan As-built Drawings ในรูปแบบ CD-ROM จํานวน 3 ชุด 
6.2. Operation and Maintenance Manuals จํานวน 3 ชุด 

6.3. Preventive… 
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6.3. Preventive Maintenance Procedure and Schedule จํานวน 3 ชุด 

7. การรับประกันคุณภาพ 
ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันต่อ งานจัดหาและติดตั้งชุดปรับความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง (Medium Voltage) 

เป็นเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย โดยยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
7.1. ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันต่อความผิดพลาดทางเทคนิคการติดตั้งที่ไม่พึงตรวจพบขณะตรวจรับงาน 
7.2. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ท่ีชํารุดและอุปกรณ์เก่ียวเนื่องกับการติดตั้งระบบฯ  

เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติตลอดระยะเวลาการรับประกัน 
7.3. ในระยะเวลาการรับประกัน หากมีอุปกรณ์ชํารุดเสียหาย จากการตรวจพบโดยพนักงานการประปาส่วน

ภูมิภาค หากเป็นอุปกรณ์ท่ีจําเป็นต้องซ่อมอย่างเร่งด่วนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อระบบฯ  ผู้รับจ้าง
ยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคดําเนินการซ่อมแซมในเบื้องต้น  โดยไม่ถือว่าเป็นการ สิ้นสุดการรับประกัน
แต่อย่างใด 

7.4. ตัวแทนจําหน่ายชุดปรับความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง ต้องมีท่ีทําการถาวรในประเทศและมีผู้
ประสบการณ์และความชํานาญซึ่งสามารถให้บริการเพ่ือติดต่อสอบถาม การจัดส่งบริการ แก้ไขปัญหาและ
บริการหลังการขายนอกจากนี้จะต้อ งมีบริการเพ่ือใช้ติดต่อต ลอดเวลา 24 ชั่วโมง ในกรณีฉุกเฉินและต้อง
สามารถเข้าบริการถึงท่ีใช้งานได้ ภายใน 24-48 ชั่วโมง 

7.5. การแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเมื่อระบบฯ  เกิดการขัดข้องการประปาส่วน ภูมิภาคจะออกเอกสารแจ้งให้ผู้รับจ้าง
ทราบโดยจะใช้การส่งโทรสาร (FAX) หรือการส่งไปรษณีย์ ผู้รับจ้างจะต้องดําเ นินการซ่อมแซมแก้ไขให้
เรียบร้อยภายใน ๑๕ วัน นับ แต่วันที่เอกสารออกจากการประปานั้นๆ หากผู้รับจ้างไม่ดําเนินการภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคดําเนินการซ่อมได้ทันที ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจาก
การดําเนินการซ่อมของการประปาส่วนภูมิภาคนั้น ผู้ รับจ้างยินยอมชําระให้การประปาส่วนภูมิภาค  หรือหัก
จากเงินประกันสัญญา โดยอ้างอิงกับราคาจริงจากตัวแทนจําหน่ายในขณะนั้น 

7.6. ผู้รับจ้างจะต้องจัดการฝึกอบรมหลักสูตร ตามข้อ 4.10 ก่อนการส่งงานงวดสุดท้ายและต้องเสนอ
รายละเอียดเนื้อหาการอบรม วัน เวลาต่อผู้ว่าจ้างก่อนดําเนินการฝึกอบรม 

7.7. ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคประกาศเป็นผู้ทิ้งงานทันทีท่ีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
รับประกันคุณภาพข้างต้น 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
กปภ. จะจ่ายค่างาน โดยแบ่งงวดการจ่ายเงินออกเป็น 2 งวด ดังนี้ 

8.1. งวดที่ ๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจะจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างจัดหามาไว้ในสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วว่า
เป็นไปตามคุณลักษณะ (Specification) ตามข้อกําหนดของงานแต่ยังไม่ได้ดําเนินการติดตั้ง  ในอัตราร้อยละ 
7๐ (เจ็ดสิบ) ของมูลค่าวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไม่รวมค่าแรง โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บให้เรียบร้อย  ในสถานที่
ที่กําหนดให้และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายในทุกกรณีซ่ึงผู้รับจ้างจะเรียกร้อง
ความสูญเสียดังกล่าวต่อผู้ว่าจ้างไม่ได้ 

 
 
 

8.2. งวดที ่2… 
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8.2. งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย ) ผู้ว่าจ้างตกลงจะจ่ายเงิน ส่วนที่เหลือ  เมื่อผู้รับจ้างได้จัดหาและติดตั้งทุ กระบบของ 
งานจัดหาและติดตั้งชุดปรับความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง (Medium Voltage) เสร็จครบถ้วนตามแบบ
แปลนเลขที่  กรค.สค.๐๐1/๕8 และสัญญาทุกประการ  พร้อมทั้งได้ทําการทดสอบการทํางานของระบบที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดของโครงการฯ แล้วเสร็จเรียบร้อย  รวมถึงจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ของ กปภ. ให้สามารถใช้
งานและดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอนและตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบ จนกว่า
ผู้ใช้งานจะเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้จริง 

8.3. การเบิกจ่ายเงินตามผลงาน ที่ผู้รับจ้างได้ดําเนินการไปแล้วตามแบบรูปและรายการประกอบแบบ โดยจะให้
เบิกจ่ายเงิ นไม่เกินจํานวนเงินแต่ละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณและราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างและ
ผู้รับจ้างได้ตกลงกันไว้ โดยยึดถือบัญชีราคากลางของผู้ว่าจ้างเป็นฐานในการปรับบัญชีปริมาณและราคาค่า
ก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดในการเสนอราคาท่ียืนยันแล้วหา กมีข้อขัดแย้งผู้ว่าจ้าง
จะถือตามความเห็นของผู้ว่าจ้างและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

8.4. การจ่ายเงินแต่ละงวดจะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างเสนอขอเบิก ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอส่งงานและเบิกเงินต่อ     
ผู้ว่าจ้าง โดยส่งปริมาณงานและราคาท่ีได้ก่อสร้างจริงให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความถูกต้องก่อนทุกครั้ง 

8.5. ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๐ ของวงเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นๆ เพ่ือเป็นเงินประกันผลงานและจะคืน
ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย 

8.6. ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานและราคาค่างานเสนอให้  กปภ. พิจารณาก่อนลงนาม       
ในสัญญาจ้าง โดยรายละเอียดและราคาค่างานจะต้อ งสอดคล้องกับรายละเอียดในการเสนอราคาท่ียืนยัน
แล้ว ทั้งนี้ กปภ. สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและ/หรือกําหนดรายละเอียดของงานและค่างานในรายละเอียด
ที่ผู้เสนอราคาเสนอเพ่ือใช้เป็นรายละเอียดในการจ่ายเงินแนบท้ายสัญญา 

9. การทําสัญญา 
9.1. การทําสัญญาจะเป็นไปตามแนวทางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติมได้ตามท่ีการประปาส่วนภูมิภาคเห็นสมควร 
9.2. ผู้รับ จ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างงานตามโครงการนี้แล้วจะต้องวางหลักประกันสัญ ญามูลค่า         

ร้อยละ  5 (ห้า) ของมูลค่างานทั้งสัญญาตลอดระยะเวลาตามสัญญา โดยทําเป็นหนังสือคํ้าประกันของ
สถาบันการเงินภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันของ กปภ . และนํามามอบให้ กปภ . ณ             
วันทําสัญญา 

9.3. รายละเอียดเงื่อนไขการจ้าง (TOR) และข้อเสนอของผู้รับจ้างที่ ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งข้อเสนอเพ่ิมเติมใน
ระหว่างการเจรจาต่อรองให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย 

9.4. หากผู้รับจ้างกระทําผิดสัญญาทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน กปภ. มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาหรือริบหลักประกัน
สัญญาหรือเรียกค่าปรับตามที่กําหนดไว้ในสัญญา 

9.5. กปภ. มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพ่ิมเติม หรือลดเนื้องานตามรายละเอียดในสัญญาได้ทุกอย่างโดยไม่
ต้องบอกเลิกสัญญา ซึ่งการเพ่ิมหรือลดเนื้องานคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงเรื่องราคากันใหม่โดยถือราคา
ที่ระบุในสัญญาเป็นฐาน 

 
 
 

10. สิ่งที่ผู้รับจ้าง… 



- 11 - 

10. สิ่งที่ผู้รับจ้างต้องดําเนินการ 
ผู้รับจ้าง ต้องจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ควบคุมงาน ของ กปภ. ในช่วงการปฏิบัติงานตามสัญญา 

ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 
10.1. โทรศัพท์มือถือพร้อมค่าโทรศัพท์รายเดือน จํานวน 1 เครื่อง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรายเดือน       

เป็นจํานวน 1,000.- บาท/เดือน ตลอดระยะเวลาดําเนินงานตามสัญญา 

11. ระยะเวลาในการก่อสร้าง 
ระยะเวลาในการก่อสร้างไม่เกิน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

12. วงเงินในการจัดหา (ราคากลาง/ราคาอ้างอิง) 
10,165,000.- บาท (เงินสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ 


